
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«26» сентября 2023 г., 25240061000207842204
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных)
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен
соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тернейскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Приморскому краю
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» июня 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2405/028-25/9-П/ПВП
(дата и время составления предписания)

пгт. Терней, ул. Нагорная, д. 1
(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 27 »
мая 2024 г., № 2405/028-25/9-П/РВП, учетный номер проверки 25240061000207842204.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора),
муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
1. Гончаренко Олеся Александровна – заместитель начальника ОНДиПР по Тернейскому муниципальному району
УНДиПР Главного управления (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ
по пожарному надзору)
2. Евзютин Евгений Александрович – начальник ОНДиПР по Тернейскому муниципальному району УНДиПР
Главного управления (главный государственный инспектор Тернейского муниципального района Приморского
края по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора
(инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4.  Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях,

на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной
безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
1. край Приморский, р-н Тернейский, пгт Пластун, кв-л 3-й, Дом 3 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

"ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 2536133084, адрес регистрации
юридического лица: 690033, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ВЛАДИВОСТОК, ИРТЫШСКАЯ УЛИЦА, 8

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),
ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «03» июня 2024 года, 14 час. 00 мин.
по «11» июня 2024 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие
нарушения:

1. В период выполнения работ по замене автоматической системы пожарной сигнализации, при которых отключены
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имеющиеся на объекте системы противопожарной защиты и их элементы, не приняты меры по защите объекта и
находящихся в них людей от пожара.. Место выявления нарушения: помещения социальной квартиры п. Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 55 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной
защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся
в них людей от пожара.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

2. обучение лиц мерам пожарной безопасности на объекте проводится не по программам противопожарного
инструктажа или дополнительным профессиональным программам (инструктаж состоит в ознакомлении
работников объекта с инструкцией о мерах пожарной безопасности) . Место выявления нарушения: помещения
социальной квартиры п.Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или
дополнительным профессиональным программам.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

3. используется сетевой фильтр, не предназначенный по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов (водонагреватель). Место выявления нарушения: помещение кухни
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт ж. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим
характеристикам для питания применяемых электроприборов при включении электроподогрева автотранспорта.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

4. на путях эвакуации создано препятствие для свободной эвакуации людей в виде удлинителей. Место выявления
нарушения: помещения социальной квартиры п.Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации
пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без
возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо
при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные
устройства.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

5. В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений,
защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Место
выявления нарушения: помещения социальной квартиры п. Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 10 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений,
защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа
контролируемых помещений.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

6. установленный светильник аварийного освещения не отличается от рабочего освещения знаками или окраской .
Место выявления нарушения: помещения социальной квартиры п.Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

7. на объекте отсутствует документация, подтверждающая показатели пожарной опасности материалов, примененных
для покрытия полов путей эвакуации . Место выявления нарушения: помещения социальной квартиры п.Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил
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противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных
материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций
на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных
строительных конструкций.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

8. эксплуатируется электросветильник без колпака-рассеивателея, предусмотренного конструкцией светильника .
Место выявления нарушения: прихожая социальной квартиры п. Пластун
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
Срок устранения нарушения:
01.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений,
являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНДиПР по Тернейскому муниципальному району
УНДиПР Главного управления (главный государственный
инспектор Тернейского муниципального района Приморского
края по пожарному надзору) Евзютин Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов) подпись

Евзютин Евгений Александрович - Начальник ОНДиПР по Тернейскому муниципальному району УНДиПР
Главного управления (главный государственный инспектор Тернейского муниципального района Приморского
края по пожарному надзору), телефон: 884237432132, e-mail: EvzyutinEA@25.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _________ 20___ г. ______________________
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

https://knd.gosuslugi.ru/

